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1. OVERZICHT 

1.1. OVERZICHT POOLCOMMANDER 

Dank U voor de aankoop en het gebruik van de nieuwste generatie Pool Controller op Uw zwembad. 

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het toestel te gebruiken. Dit toestel zal 

ervoor zorgen dat U niet alleen op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier de verschillende 

functies in en rond het zwembad kan beheren, het zorgt er ook voor dat de meeste zaken voor U 

automatisch zullen gebeuren zodat U een optimaal zwembadplezier kan ervaren. De verschillende 

functies die voorzien zijn in de PoolCommander zijn 1: 

 Regeling van de filtratietijden en optioneel intelligente selectie van het filtratiedebiet 

 Regeling van de zwembadverlichting, rekening houdend met verschillende 

omgevingsvariabelen om het elektriciteitsverbruik minimaal te houden 

 Regeling van de verwarming van het zwembadwater, door aansturing van een centrale 

verwarming circulatiepomp, een warmtepomp2 of een elektrische verwarmer. 

 Automatische waterniveauregeling met dosering en alarmfunctie 

 Aansturing tot vier (4) externe verbruikers via een week- en weekendklok klok of in manuele 

timer mode 

 Aanhouden van de juiste desinfectie waarden door regeling van de externe zoutelektrolyse 

of door dosering van NaClO 

 Intelligente aansturing van de externe Zonnecollector 3-wegs klep 

 Instelling en gebruik van de automatische rolluik bediening 

 Actieve beveiliging van het Rolluik ter preventie van schade door blokkering en/of 

overbelasting 

Het volledig geïntegreerde concept van de PoolCommander laat toe dat deze verschillende functies 

nauw met mekaar samenwerken om zo het gebruiksgemak optimaal te maken. Zo kan U er 

bijvoorbeeld voor kiezen om telkenmale er een opportuniteit is om het zwembad via de 

zonnecollector te verwarmen, ook automatisch de filtratiepomp ingeschakeld wordt zodat U het 

maximale rendement uit de beschikbare zonne-energie kan halen. 

Bediening en instelling van het toestel kan op verschillende manieren: 

 Met behulp van de ingebouwde LCD display, waarmee U de meest voorkomende functies kan 

activeren of instellen. Dit display geeft ook op continue wijze alle relevante informatie over Uw 

zwembad en zijn omgeving weer. 

 Met behulp van de SMART mobiele applicatie3 

 Met behulp van de PC desktop applicatie, die via een  USB kabel met het toestel verbonden 

wordt. 

                                                           

1 Afhankelijk van de aangekochte opties 
2 Volledige integratie van warmtepompbediening enkel mogelijk op bepaalde types van warmtepomp 
3 Beschikbaar op Android Tablets (> 4.0.3) en Apple iPad (alle modellen en versies > iOS 7) 
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1.2. OPBOUW VAN DEZE HANDLEIDING 

In het eerste deel van deze handleiding word de algemene werking en bedieningsmogelijkheden van 

de PoolCommander besproken.  

Het tweede gedeelte gaat in detail betreffende de verschillende functies die door de 

PoolCommander ondersteunt worden. Beschikbare functionaliteit alsook gedetailleerde 

dagdagelijkse instellingen worden besproken. 

1.3. INHOUDSOPGAVE 
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2. ALGEMENE BEDIENING 

2.1. BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN 

De PoolCommander is uitgerust met verschillende mogelijkheden om de configuratie en bediening 

van het toestel mogelijk te maken. Standaard beschikt het toestel over een grafisch LCD display dat 

toelaat om de meest courante handelingen en instellingen te doen. Ook statusgegevens en actuele 

meetwaarden worden via dit display weergegeven. Deze interface kan ingesteld worden op 

verschillende talen om zo het gebruiksgemak te maximaliseren 

Naast de frontpaneel interface is het toestel uitgerust met een Wi-Fi interface met bijbehorende 

SMART Mobiele App, beschikbaar voor Android (Tablet 7” en 10.1” vanaf 4.0.3). Deze App maakt het 

mogelijk om via het internet, de normale gebruikshandelingen draadloos en mogelijks van op afstand 

uit te voeren. 

Om gedetailleerde configuratie-instellingen van het toestel te veranderen1 alsook om bepaalde test 

en analyse functies uit te voeren is het toestel uitgerust met een USB interface. Via deze interface 

kan met een specifieke PC desktop applicatie op een snelle en eenvoudige manier de verschillende 

functies ingesteld worden. 

Om diagnose van eventuele problemen van op afstand mogelijk te maken 2  heeft de 

zwembadspecialist die Uw PoolCommander installeerde toegang tot een onderhoudsplatform 

waarmee van op afstand een eerste diagnose kan gesteld worden. In veel gevallen zal via dit 

platform ook de nodige correctieve acties met betrekking tot configuratie en instellingen problemen  

kunnen verholpen worden zodat het ongemak en de bijhorende kosten van een bezoek ter plaatse 

kan vermeden worden. 3 

2.2. STANDAARD INFORMATIE WEERGAVE EN BEDIENING 

Bij dagdagelijks gebruik zullen via de verschillende bediening mogelijkheden de meest relevante 

gegevens van Uw zwembad en zijn omgeving continu weergegeven worden. Welke informatie 

weergegeven wordt hangt af van de interface die U op dat moment gebruikt. Naast weergeven van 

informatie omtrent de toestand van Uw zwembad kan U ook de verschillende functies en 

mogelijkheden bekijken en instellen. De manier waarop dit gedaan wordt is afhankelijk van de 

gebruikte interface. 

Er zijn 4 manieren om de PoolCommander te bedienen en/of te configureren, elk met zijn eigen 

mogelijkheden: 

1. Ingebouwd LCD scherm met functietoetsen. Dit is standaard voorzien op elk toestel en wordt 

gebruikt om op het toestel zelf de basis informatie te raadplegen. Activatie en manipulatie 

van de meeste functies is ook mogelijk. 

                                                           

1 Dit is meestal enkel nodig bij initiële instelling van het toestel 
2 Wi-Fi interface moet geïnstalleerd zijn  
3 Eventuele onderhoudscontract formules kunnen van toepassing zijn 
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2. Optionele SMART Mobiel App : Via deze Mobiele App kan U vanop afstand, via het internet,  

de toestand van het zwembad raadplegen alsook de meest courante functies activeren of 

instellen. 

3. PoolCommander Connect PC applicatie1 : Deze applicatie laat toe om in groter detail de 

verschillende mogelijkheden van het toestel op een gebruiksvriendelijke manier in te stellen. 

Hiertoe moet het toestel via een USB kabel met de PC verbonden worden. 

2.2.1. INGEBOUWD LCD SCHERM  EN BEDIENINGSKNOPPEN OP FRONTPANEEL 

STANDAARD SCHERM 

Om de status van de verschillende functies te bekijken of om de functie te bedienen gebruikt de 

PoolCommander een menusysteem dat een tab heeft voor de belangrijkste functies. De functie tab 

wordt aangegeven op de onderste display rij en wordt geselecteerd door op de knop onder de 

aangegeven functie te drukken. Elke functie, behalve de rolluik bediening die rechtstreekse 

functietoetsen op het frontpaneel heeft,  heeft zijn eigen bedieningsscherm met specifieke 

functietoetsen. 

Indien door onverwachte omstandigheden het toestel niet meer zou reageren, dan kan, door het 

tegelijk indrukken van de twee meest linkse functie selectieknoppen een “soft reset’ uitgevoerd 

worden. Deze reset functie lat het toestel opnieuw opstarten zonder het noodzakelijk te maken om 

de spanning weg te nemen. Indien deze reset mogelijkheid niet zou werken, dan zal het afleggen en 

terug aanleggen van de voedingsspanning het toestel ook opnieuw doen opstarten. Dit kan gedaan 

worden zonder gevaar voor beschadiging. 

 

 

 

                                                           

1 Beschikbaar vanaf Zomer 2015 
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Afbeelding 1: Bediening via frontpaneel 

 

 
 

Afbeelding 1: Bediening via frontpaneel 

1 Rolluik bediening 
2 Openen van rolluik 
3 Sluiten van rolluik 
4 Stoppen van rolluik tijdens openen of sluiten 
5 Informatie LCD scherm en menubediening 
6 LCD Scherm 
7 Actuele tijd bij het zwembad 
8 Temperatuur zwembadwater 
9 Temperatuur buitenlucht rond zwembad1 
10 pH waarde van het zwembadwater2 
11 ORP/Redox waarde van het zwembadwater3 
12 Actuele menukeuzes 
13 Selectietoetsen voor intelligente menu’s 
14 Ga naar Filtratie functiescherm 
15 Ga naar Verlichting functiescherm 
16 Ga naar Verwarmingsfunctie scherm 
17 Ga naar volgende reeks functie menutoetsen 
18 Ga naar vorige reeks functie menutoetsen 
19 Ga naar externe verbruiker functie scherm voor AUX2 
20 Ga naar externe verbruiker functie scherm voor AUX3 
21 Ga naar Chemische Dosering/Controle scherm 
22 Ga naar Zonnecollector bediening scherm 
23 Ga naar PoolCommander gebruik instellingen 

 

NAVIGATIE 

Navigatie via het frontpaneel gebeurt door middel van functietoetsen die toelaten om bepaalde 

informatieschermen op te roepen of bepaalde instellingen te veranderen. Om dit te doen maakt de 

Pool Commander gebruik van vier functietoetsen die naargelang de context een andere betekenis 

zullen hebben. De betekenis van binnen elk actief scherm wordt weergegeven door korte 

beschrijvingen of symbolen op de onderste regel van het scherm. 

Naast de specifieke functies, die in de betreffende functiehoofdstukken besproken worden, zijn er 

een aantal courant weerkerende betekenissen: 

“Terug” : gaat terug naar het vorige scherm 

“Pijl omhoog” : beweeg de cursor omhoog 

“Pijl omlaag” : beweeg de cursor omlaag 

                                                           

1 Optionele buitentemperatuursensor moet aangesloten zijn 
2 Optionele pH sensor en pH meetfunctie moet geïnstalleerd zijn 
3 Optionele ORP sensor en meetfunctie moet geïnstalleerd zijn 
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“Kies” : selecteer de optie die op dat ogenblik met de cursor aangeduid wordt. 

 

MENU 

Het standaard menu laat de zwembadeigenaar toe om op eenvoudige manier snel de meeste 

gebruikte instellingen te wijzigen.  Het menu volgt een boomstructuur waarbij verschillende niveaus 

van instelling beschikbaar zijn. 

 

Afbeelding 2 : Menu structuur via LCD paneel 

 

 
 

Afbeelding 2 : Menu structuur via LCD paneel 

1 Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar ENGELS 
2 Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar NEDERLANDS 
3 Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar FRANS 
4 Taalkeuze : Schakel de taal van het LCD display over naar SPAANS 
5 Instellen van de interne klok. Volg na selectie de instructies op het scherm 
6 Schakel de onderhoud modus in. Dit houdt in dat alle automatische functies tijdelijk 

uitgeschakeld worden zodat op een veilige manier aan de installatie gewerkt kan worden 
7 Schakel terug naar de normale werking modus 
8 Kies filtratie tijdsduur : Kort filtreren. Dit is aangewezen tijdens de winter of in het voorjaar 

wanneer het bad nog koud is 
9 Kies filtratie tijdsduur : Mid lengte filtreren. Dit is aangewezen tijdens de voor- en najaar 

maanden. In het weekend zal de filtratietijd 10u bedragen i.p.v. 8u. 
10 Kies filtratie tijdsduur : Lang filtreren. Dit is aangewezen tijdens de zomermaanden bij 

watertemperatuur boven de 25°C 

Engels 1

Nederlands 2

Frans 3

Spaans 4

Klok Stel in 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rolluik 20

pH 21

22

23

Kalibratie

RedoxLimiet

Kort (4u)

Mid (8u)

Lang (12u)

Auto Aan

Auto Uit

Aan

Uit

Aan

Uit

Algemeen

Aan

Uit
Onderhoud

Filter

Reset Alarmen

Menu

PutPomp

Overbelasting

eFuse

Kortsluiting

Instellen

LED

Aan

Auto

Taal

VorstBeveiliging
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11 Verlichting : Schakel de auto modus aan. Dit zal ervoor zorgen dat de lichten, ook  bij 
veranderende daglengte, op een correcte manier uitgeschakeld worden als het nog licht is. 

12 Verlichting :  Gebruik de gewone klok om de lichten aan te sturen. 
13 Schakel de vorstbeveiliging in 
14 Schakel de vorstbeveiliging uit 
15 Schakel de Zoutelectrolyse beperking in. Deze zorgt ervoor dat bij te hoge ORP waardes, de 

zout elektrolyse niet geactiveerd wordt. 
16 Schakel bovenvermelde functie terug uit 
17 Bij overbelasting van de rolluikmotor zal de beveiliging schade aan de motor voorkomen. 

Via deze menu keuze bevestigd U dat de motor niet (meer) geblokkeerd is en terug 
aangestuurd mag worden 

18 Niet van toepassing 
19 Bij kortsluiting van de rolluikmotor zal de beveiliging schade aan de motor voorkomen. Via 

deze menu keuze bevestigd U dat de motorleidingen geen kortsluiting meer vertonen 
20 Stel de begin- en eindpositie van het rolluik in. Eens deze keuze gemaakt moet men gewoon 

de instructies op het LCD scherm volgen 
21 Voor de pH sensor kalibratie uit. Eens deze keuze gemaakt moet men gewoon de instructies 

op het LCD scherm volgen 
22 Schakel de motorput dompelpomp aan1 
23 Laat activatie van de motor put dompelpomp bepalen door een al dan niet aanwezig zijn 

van water in de put. 

 

CONFIGURATIE 

Naast de meest frequente instellingen in de “MENU” selectie, die is er ook een expert 

“CONFIGURATIE” menu beschikbaar waar de fundamentele instellingen gemaakt moeten worden.  

 

Afbeelding 3 : Activatie van Configuratie 

Om ongewenste aanpassingen  (die de correcte werking van het toestel en van de zwembadfuncties 

kunnen beïnvloeden) te bemoeilijken is dit menu verborgen en moet het geactiveerd worden door 

tegelijk op de meest linkse en meest rechtse functie selectieknop te drukken. Deze configuratie 

instellingen moeten normaal gezien enkel bij installatie door de zwembadspecialist gedaan worden 

en zijn afhankelijk van de bij U geïnstalleerde perifere apparaten. 

                                                           

1 Vereist een dompelpomp aangesloten op AUX4/PitPump 220V uitgang 



Gebruikershandleiding Intelligent PoolCommander V1  Juni 2015 

Blz. | 10  
 

Het configuratie openingsscherm wordt getoond met de twee beschikbare opties. Selecteer de 

gewenste keuze met behulp van de pijltjestoetsen en druk op “kies”. “Config” brengt U naar het 

configuratiemenu, “Fabriek” laat toe om de standaardinstellingen van de PoolCommander en van 

sommige van de perifere toestellen terug op te roepen.  

 

Afbeelding 4 : LCD openingsscherm Configuratie 

De volgende instellingen zijn op deze manier beschikbaar: 

 

Afbeelding 5 : Configuratie menu keuzes 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Control

Wp

Vfd

Alle

Filtratie

Verwarming

Wsensor

Geen

Wpomp

CVaux4

CVaux2

Vast

VFD

Leiding

Zwembad

Deadman

Motorrem
Rem Los

Rem Vast

OCEA Logic (Buismotor)

OCEA Classic (Quadra)

Aquadeck Buismotor

Aquadeck Junio 120

Aquadeck Aquamat120

Aquadeck Aquamat250

Procopi 3001

Fabriek

Vedeco

Roos

Electrolyse

Config

Motor Type

Protect

Imax Motor

Vermogen Filterpomp

Uitschakelen

Schakelaar
Standaard

Dosering

Rsensor

Redox

Uit 

Aan

Uit

Geen

Normaal

Solar

pH dosering

Decktype
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LET OP

 

Het aanpassen van de configuratie instellingen zonder gedetailleerde technische 
kennis van de zwembad automatisatie installatie kan tot onherstelbare schade aan 
de installatie leiden. Consulteer Uw zwembadspecialist alvorens wijzigingen aan te 
brengen ! 

 

 
 

Afbeelding 5 : Configuratie menu keuzes 

1 Stel het rolluik motortype in : OCEA Logic (buismotor) 
2 Stel het rolluik motortype in : Vedeco Quadra externe motor 
3 Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Buismotor 
4 Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Junior 120 motor 
5 Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Aquamat120 motor (120NM) 
6 Stel het rolluik motortype in : Aquadeck Aquamat250 motor (250NM) 
7 Stel het rolluik motortype in : Procopi 3001 motor 
8 Verwarmingsinstallatie : Geen verwarming aangesloten 
9 Verwarmingsinstallatie : Warmtepomp aangesloten via RS485 bus 
10 Verwarmingsinstallatie : CV circulatiepomp aangesloten op AUX4/Pitpump 220V uitgang 
11 Verwarmingsinstallatie : CV circulatiepomp aangesloten op potentiaalvrij relais AUX2 
12 Filtratie : Gebruik een vaste snelheid filtratiepomp aangesloten op AUX3 
13 Filtratie : Gebruik een variabele snelheid filtratiepomp/VFD aangestuurd via RS485 
14 Water sensor : De sensor is gemonteerd in het filtratiecircuit 
15 Water sensor : De sensor is gemonteerd in het bad 
16 Zonnecollector sensor : gebruik Vedeco type 
17 Zonnecollector sensor : gebruik Roos™ type 
18 Geïnstalleerde desinfectie methode : Zoutelectrolyse 
19 Geïnstalleerde desinfectie methode : Dosering van NaClO met peristaltische pomp 
20 Geïnstalleerde desinfectie methode : niet geïnstalleerd 
21 pH Dosering geïnstalleerd 
22 Geen pH dosering aanwezig 
23 Type Rolluik : Geen rolluik 
24 Type Rolluik : Gewone lamellen 
25 Type Rolluik : Zonnelamellen 
26 Beveiligingsfuncties : Maximum rolluik motor opgenomen stroomsterkte. Kies tussen de 

weergegeven opties. 
27 Kies het vermogen van de filtratiepomp; Dit is enkel relevant bij een vaste snelheid 

filtratiepomp 
28 Schakel alle beveiligingsmechanismes uit. Gebruik dit enkel bij testen, nooit bij normale 

werking ! 
29 Gebruik een standaard sleutelschakelaar met open/close standen 
30 Gebruik een zogenaamde ‘deadman switch’, die continu moet bekrachtigd worden tot het 

deck volledig gesloten is.  
31 Zet de rolluik motor rem los. Enkel van toepassing bij buismotor 
32 Zet in normale modus met een normaal geblokkeerde rem 
33 Fabrieksinstellingen : zet de PoolCommander instellingen terug naar de oorspronkelijke 

gegevens 
34 Fabrieksinstellingen : Stel de warmtepomp configuratie opnieuw in op  
35 Fabrieksinstellingen : Stel de Variabele Frekwentieregelaar terug in met standaardwaarden 
36 Fabrieksinstellingen : Zet de instellingen van alle aangesloten toestellen terug naar de 

fabrieksinstellingen 
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2.2.2. SMART MOBIELE APP 

DASHBOARD 

 

 

Afbeelding 6: SMART App Dasboard 

 

Het dashboard van de Mobile SMART App geeft in één oogopslag alle relevante gegevens van het 

zwembad en zijn omgeving weer. Via dit scherm kan de gebruiker onmiddellijk een indruk krijgen van 

de toestand van het zwembad en van de actuele zwemcondities. 

 
 

Afbeelding 6: SMART App Dasboard 

1 Actuele positie van het rolluik. Geeft aan of het Open, Gesloten of in beweging is. 
2 Openen van rolluik1 
3 Sluiten van rolluik 
4 Stoppen van rolluik tijdens openen of sluiten 
5 Informatie over de lokale condities rond het zwembad 
6 Actuele tijd bij het zwembad1 

                                                           

1 Zal pas effectief uitgevoerd worden na bevestiging in het betreffende dialoog popup 
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7 Actuele temperatuur rond het zwembad2 
8 Indicatie van actuele weersomstandigheden rond het zwembad 
9 Temperatuur van het zwembadwater 
10 pH waarde van het zwembadwater3 
11 ORP/Redox waarde van het zwembadwater4 
12 Menu Keuze : “Ga naar Dashboard” 
13 Menu Keuze : “Ga naar Bedieningspaneel” 
14 Menu Keuze : “Ga naar Alarm overzicht” 
15 Snel toets : “Ga naar login” 
16 Snel toets : “Ga naar Badweelde Web shop” 
17 Status : PoolCommander Wi-Fi connectie signaalsterkte 
18 Status : Alarmen 
19 Status : pH/Redox dosering actief5 
20 Status : Filtratiepomp 
21 Status : Watertoevoeging actief 
22 Status : LEDs/Lichten AAN/UIT 
23 Status :  Zonnecollector actief 
24 Status : AUX2 actief 
25 Weersvoorspelling voor de komende dagen 
26 Minimum en Maximum temperaturen voor de komende dagen 
27 Status Verwarmingsfunctie 
28 Gewenste temperatuur instelling van het zwembadwater 
29 Huidige COP waarde van de warmtepomp6 
30 Huidige opwarming door de warmtepomp7 

 

OPMERKINGEN & DETAILS 

 

 Om onverwacht openen of sluiten van het rolluik te voorkomen bij manipulatie van het tablet zal 

er in een dialoogvenster om bevestiging gevraagd worden. Antwoordt U met ‘ja’ indien het de 

bedoeling was om het rolluik te openen of te sluiten.  

 

 Bij opstart kan het zijn dat de temperatuur gegevens evenals de pH en ORP metingen enkele 

minuten nodig hebben om de correcte waardes weer te geven. Dit is normaal. 

 Bij niet aangesloten sensors zal de indicatie “---“ weergegeven worden 

 Indien de actuele temperatuur grijs ingekleurd is, betreft de weergave een niet real-time 

getrouwe weergave. Dit gebeurt wanneer de temperatuursensor in het filtratiecircuit 

                                                                                                                                                                                     

1 Deze tijd kan verschillen van de aangegeven tijd op het tablet indien de App gebruikt wordt vanuit een andere tijdszone. 
2 Vereist correct geplaatste buitenlucht temperatuur sensor 
3 Vereist een optionele en correct gekalibreerde pH sensor die in het filtratiesysteem ingebracht is 
4 Vereist een optionele ORP/Redox sensor 
5 Vereist de Chemical Control optie alsook de installatie van doseringspompjes 
6 Enkel indicatief en op voorwaarde dat de warmtepomp voldoende luchtaanvoer heeft 
7 Enkel bij aangesloten warmtepomp. Bij gebruik van een warmtewisselaar op de centrale verwarming of bij gebruik van 
een elektrische verwarmer zal deze waarde nul zijn. Dit is geen indicatie dat de verwarming niet werkt. 
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gemonteerd is (in tegenstelling tot montage in het bad zelf). Indien de filterpomp niet draait is de 

temperatuur in het filtratiesysteem niet dezelfde als deze in het bad. De temperatuur die in dit 

geval met een grijze kleur weergegeven wordt is de laatst gemeten correcte temperatuur. Vooral 

na een nacht waarin de filtratiepomp niet gedraaid zou hebben kan dit afwijken van de 

werkelijke temperatuur. De correcte temperatuur wordt terug weergegeven zodra het 

filtratiesysteem terug actief wordt. 

 

 Deze menukeuzes zal U op elke pagina terugvinden.  Via deze menukeuzes kan U de andere App 

paginas bereiken. De huidige pagina wordt weergegeven met een oranje inkleuring. 

 

 Door de loginsnelkoppeling te gebruiken gaat men terug naar het inlogscherm waarmee U bij de 

eerste opstart Uw identificatie en paswoord van de gekoppelde PoolCommander ingergeven 

hebt. Voor de meeste installaties zal het niet nodig zijn om dit meermaals uit te voeren, 

aangezien het tablet onthoudt met welke PoolCommander hij laatst verbonden geweest is. 

Moest U toch met een toestel met ander identificatie nummer (en paswoord) willen verbinden, 

dan kan dit op deze manier. 

 Via het loginscherm kan U ook terug in de initiële setup procedure geraken. Op deze manier kan 

U persoonlijke gegevens etc. alsnog aanpassen. 

 

Status weergave van een aantal verschillende zwembadfuncties. In de meeste gevallen is er een 

actief en een inactief symbool, zoals hieronder geïllustreerd. 

 

 

Signaalsterkte indicator zoals gemeten door de Wi-Fi ontvanger in de 

PoolCommander. Om optimale werking te garanderen is het best om een 

Wi-Fi signaalsterkte van minstens 2 blokjes aan te houden. Indien het 

signaal op de plaats van installatie te zwak is, moet een versterker/repeater 

geplaatst worden. 

 

   

De PoolCommander heeft een uitgebreide mogelijkheid om alarm of 

waarschuwingsberichten weer te geven. Op de App is een speciale pagina 

voor zulke alarmen/waarschuwingen voorzien (zie 2.2.2 - Alarmen scherm 

op blz. 17). Het Alarmsymbool in het Dashboard statusvenster geeft aan of 

er al dan niet een alarm actief is. Indien ja, dan kan U de details terugvinden 

in het betreffende alarmvenster. 
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Indicatie van filterpompstatus: Een draaiend symbool geeft aan dat de 

filtratiepomp actief is. 

 

   

Indicatie van actuele water toevoer solenoïde klep. Tijdens het effectieve 

bijvullen zal dit symbool actief zijn (links : klep is gesloten, rechts : klep is 

geopend). Indien de actiefindicatie ongewoon lang actief is, gelieve te 

controleren of: 

 De watertoevoer effectief geopend is (de meeste kleppen worden 

voorafgegaan door een manuele kraan die gesloten kan worden) 

 De waterniveausensor niet geblokkeerd is.  Hoe er rekening mee 

dat er een minimale bijvultijd gedefinieerd is. Indien het systeem 

een te laag waterniveau detecteert zal er minstens een kwartier 

lang bijgevuld worden nadat het niveau, zoals gezien door het 

systeem, terug normaal is.. Dit is belangrijk bij manueel 

gedeblokkeerde sensor omdat deblokkering de toevoerklep niet 

onmiddellijk zal sluiten. In dit geval kan U best de manuele 

toevoerkraan sluiten om verder waterverlies te voorkomen. 

  

Indicatie van zwembad verlichting : (links) verlichting is aan, (rechts) 

verlichting is uit. 

 

  

Indicatie van de zonnecollector klep. Indien het rechtse symbool actief is 

wordt de waterstroom omgeleid via de zonnecollector om opgewarmd te 

worden. 

 

  

 

AUX2 actief/niet actief indicatie van de geschakelde universele uitgangen. 

 

 Het geanimeerde rode  thermometersymbool geeft aan dat de verwarming actief is. Dit is 

onafhankelijk van het type verwarming dat op de installatie gebruikt wordt. 
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 Men zal observeren dat het systeem zal blijven verwarmen tot ongeveer 0,2°C voorbij de 

ingestelde temperatuur. Dit is normaal en bedoeld om veelvuldig aan/uitschakelen van de 

verwarmingsinstallatie rond het instelpunt te vermijden (= hysteresis van 0,2°C). Indien 

gewenst kan deze standaardwaarde door Uw zwembadspecialist op een andere (grotere) 

waarde ingesteld worden. 

 

Met de COP waarde wordt de efficiëntie waarmee een warmtepomp werkt weergegeven. Deze 

wordt berekend als een relatie tussen de toevoerlucht temperatuur (buitenlucht) en de 

zwembadtemperatuur. Indien dit cijfer tussen haakjes weergegeven wordt is de warmtepomp niet 

actief en betreft het dus een theoretische waarde. Deze kan eventueel gebruikt worden om te 

beslissen om de warmtepomp al dan niet manueel in te schakelen (op momenten dat er bijvoorbeeld 

een hoge efficiëntie bereikt kan worden). 

BEDIENING SCHERM 

Via het bedieningsscherm kunnen de voornaamste functies van de Pool Commander geactiveerd en 

ingesteld worden, zoals dat ook via het LCD frontpaneel kan gebeuren. Dit laat toe om vanop afstand 

dagdagelijkse aanpassingen, zoals de gewenste zwembadtemperatuur, aan te passen. 

 

Afbeelding 7 : SMART bedieningsscherm 
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Afbeelding 7 : SMART bedieningsscherm 

1 Filtratie functie tegel 
2 Zwembadverlichting functie tegel 
3 Vrij toe te wijzen schakelfunctie AUX21 
4 Vrij toe te wijzen schakelfunctie AUX32 
5 Verwarming instellingen 
6 Bediening van de Zonnecollector 
7 Bediening van de doseringsfunctie 
8 Beveiligingsinstellingen 

 

ALARMEN SCHERM 

Het alarmenscherm laat toe om niet alleen te bekijken welke alarmen actief zijn, maar ook wat de 

betekenis is en wat U in eerste instantie kan doen om te proberen het alarm te verhelpen. 

 

Afbeelding 8 : SMART Alarm scherm 

 
 

Afbeelding 8 : SMART Alarm scherm 

1 Lijst met op dit moment actieve alarmen en waarschuwingsboodschappen 
2 Uitleg over het geselecteerde alarm 
3 Mogelijke oplossing van het probleem 

 

                                                           

1 De beschikbaarheid van AUX2 hangt af van de gekozen configuratie 
2 De beschikbaarheid van AUX3 hangt af van de gekozen configuratie 
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Het is belangrijk dat deze alarmen niet genegeerd worden. In bijna alle gevallen zijn ze bedoeld om 

beschadiging van de zwembadinstallatie te voorkomen. 

Bij het actief zijn van verschillende types alarmen zullen ook bepaalde functies van de 

PoolCommander niet meer gebruikt kunnen worden. Dit zal ook als informatie weergegeven worden 

in het alarmen scherm 

LOGIN 

Het loginscherm is het eerste scherm dat aan de gebruiker getoond wordt na nieuwe installatie van 

de App. Hier moet U het serienummer en het wachtwoord, dat bij de PoolCommander bijgeleverd 

wordt (en oa ook op een sticker op de zijkant van het toestel kan teruggevonden worden) ingeven.  

Aangezien de ingevoerde gegevens  op het tablet  opgeslagen worden moet deze login maar één 

keer gebeuren. Indien U de App op een nieuwe tablet installeert zal U dit echter opnieuw moeten 

doen.  Het is daarom belangrijk dat U deze gegevens goed bewaart. Bij verlies kan U via Uw 

zwembadspecialist deze gegevens eventueel terug opvragen.  

Om een optimale beveiliging te garanderen is het niet mogelijk om het wachtwoord te wijzigen ! 

 

Afbeelding 9 : SMART Login scherm 

Indien de ingevoerde gegevens niet correct zijn zal dit met een rode waarschuwing weergegeven 

worden. Dit zal gebeuren in het geval dat : 

 Het serienummer niet bestaat 

 Een foutief wachtwoord ingegeven is. 
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Afbeelding 9 : SMART Login scherm 

1 Ingave veld voor serienummer 
2 Ingave veld voor paswoord 
3 Start het ingeven van de zwembadomgeving instellingen 
4 Start de weergave van de zwembadtoestand (ga naar Dashbord) 

Na eerste login moet men een eerste keer een setup procedure doorlopen (zie verder). Zolang deze 

procedure niet minstens éénmalig volledig doorlopen is zal de gebruiker bij elke opstart terug 

gevraagd worden om dit alsnog te doen.  

 

SETUP 

Een aantal administratieve gegevens alsook enkele gegevens die nodig zijn voor de correcte werking 

van enkele extra PoolCommander functie die beschikbaar komen bij activatie van de SMART optie, 

kunnen via een reeks setup schermen ingevoerd worden. De meeste van deze gegevens spreken voor 

zich. 

Bij het ingeven van deze gegevens via het on-screen keyboard kan het soms zijn dat een deel van het 

formulier bedekt wordt. U kan alle velden zichtbaar maken door binnen het formulier met de vinger 

te scrollen. 
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2.2.3. BEDIENING VIA DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLIKATIE 

De minder courante instellingen zijn niet toegankelijk via het LCD menu of op de SMART App. Om 

deze op een gebruiksvriendelijke manier in te geven is er een Windows Desktop applicatie 

beschikbaar.  

BEKOMEN VAN DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLICATIE 

1. Download de software vanop de volgende link: 

http://www.poolcommander.eu/clients/EndUserPcDesktopClient.zip 

Gezien het beperkte aantal downloads van deze specifieke software kan U mogelijks 

waarschuwingen m.b.t. een lage downloadfrequentie krijgen. U kan deze veilig negeren: 

2. Unzip het bekomen bestand in een folder naar keuze. Noteer de folder zodat U later vanuit 

dezelfde folder eventuele updates kan installeren. 

INSTALLATIE VAN DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLICATIE 

Als een eerste stap, en vooraleer U de bekomen software zelf installeert, moet U het benodigde Font 

installeren. Dit font kan gevonden worden in de folder ‘Font’. 

 

Het installeren van het font gebeurt door rechts te klikken op de file ‘ericssonga628.TTF’ en voor 

‘installeren’ te kiezen. 

In de volgende stap lanceert U de installatieprocedure door te dubbelklikken op ‘setup.exe’. Het is 

mogelijk dat op sommige systemen enkel de naam ‘setup’ te zien is. De volledige installatie zal dan 

automatisch uitgevoerd worden. 

 

LET OP

 

Het is mogelijk dat de installatieprocedure bepaalde noodzakelijke bestanden van 
het internet moet downloaden alvorens te kunnen starten. Zorg er dan ook voor 
dat U de installatie enkel uitvoert wanneer de PC online is ! 

 

 

http://www.poolcommander.eu/clients/EndUserPcDesktopClient.zip
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Het is mogelijk dat op een Windows 8 of Windows 8.1 machine een beveiligingsboodschap 

weergegeven wordt  die U vraagt of U deze softwqre wil installeren. Antwoordt hierbij bevestigend 

op de verschillende vragen.  

Na installatie zal de software te vinden zijn onder het START menu in de map ‘PoolControllerGUI’.  

CONNECTIE EN OPSTARTEN 

Achter het onderste deksel van de PoolCommander kan U een USB aansluiting vinden. Sluit de PC 

aan via deze USB verbinding. Bij de eerste verbinding zal Windows automatisch de benodigde drivers 

installeren (een specifieke driver installatie is niet nodig). Dit kan enkele minuten duren. Bij volgende 

verbindingen zal dit niet meer nodig zijn en komt de verbinding onmiddellijk tot stand.  

Het volgende scherm wordt getoond: 

 

Afbeelding 10 : PoolCommander Connect PC applicatie 

De User Interface van deze applicatie emuleert het frontpaneel van de PoolCommander. Bediening 

van de rechtse elementen is identiek aan het eigenlijke toestel waarbij de muis gebruikt wordt om de 

knoppen te bedienen. Links zijn een aantal extra mogelijkheden voorzien. 

Zolang de USB kabel verbonden is zal het LCD scherm binnen de applicatie een perfecte kopij vormen 

van het eigenlijke LCD paneel op het toestel.  

Bij aansluiting van de USB kabel zal na enkele seconden automatisch de PoolCommander klok 

gesynchroniseerd worden met de PC.  
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Afbeelding 10 : PoolCommander Connect PC applicatie 

1 Ga naar Klok instellingen scherm 
2 Ga naar het Sensor scherm 
3 Activeer de Config menu op het LCD 
4 Stel de standaardwaarden in 
5 Rolluikbediening : Open het rolluik 
6 Rolluikbediening : Sluit het rolluik 
7 Rolluikbediening : Stop het openen of sluiten 
8 Sensoren : Zwembadwatertemperatuur 
9 Sensoren : Omgevingslucht temperatuur 
10 Sensoren : pH van het zwembadwater1 
11 Sensoren : ORP waarde van het zwembadwater2 
12 Functietoetsen ter bediening van de context gevoelige menu’s 
13 LCD scherm weergave 

 

 

2.1. BELANGRIJKE INSTELLINGEN ALVORENS TE STARTEN 

Er zijn een aantal instellingen die moeten gebeuren alvorens het toestel correct kan functioneren.  

2.1.1. INSTELLEN VAN DE ACTUELE KLOK EN DATUM 

Aangezien een belangrijk deel van de werking van de PoolCommander rond het op programma 

schakelen van onderdelen draait is het belangrijk dat de klok op het toestel correct ingesteld wordt. 

Er zijn 3 mogelijkheden om dit te doen. 

 VIA HET LCD SCHERM 

Voer de volgende stappen uit om de klok in te stellen. 

Stap 1 : Ga naar het LCD menu (zie Menu op blz. 8)  

Stap 2 : Selecteer “Algemeen”, dan “Klok”, dan “Stel In” 

Stap 3 : Volg de instructies op het scherm om de klok in te stellen 

VIA DE POOLCOMMANDER CONNECT PC APPLICATIE 

Het is voldoende om het toestel via de USB kabel met de PC te verbinden en de Connect applicatie 

op te starten Na enkele seconden zal de klok automatische gesynchroniseerd worden 

VIA DE SMART WI-FI MODULE 

Indien uw toestel uitgerust is met de SMART optie zal de tijd continue met de op het internet 

beschikbare referentieklokken gelijkgezet worden.  

                                                           

1 Optionele pH sensor en pH meetfunctie moet geïnstalleerd zijn 
2 Optionele ORP sensor en meetfunctie moet geïnstalleerd zijn 
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Dit zorg er ook voor dat er een automatische aanpassing van winter- en zomertijd gebeurt. 

LET OP

 

Enkel indien Uw toestel met de SMART optie uitgerust is zal er een automatische 
aanpassing van zomer- en wintertijd gebeuren. Het is belangrijk dat U manueel of 
via de PC applicatie de klok terug juist zet om verkeerd schakelgedrag te vermijden 
na een tijdsverandering. 

 

2.1.2. INSTELLEN VAN DE TAAL 

De PoolCommander is voorzien om de tekstuele weergaves op het LCD scherm in verschillende talen 

weer te geven. Op dit moment is Nederlands en Engels beschikbaar. 

Voer de volgende stappen uit om de klok in te stellen. 

Stap 1 : Ga naar het LCD menu (zie Menu op blz. 8)  

Stap 2 : Selecteer “Algemeen”, dan “Taal” 

Stap 3 : Kies de gewenste taal. Indien U een niet beschikbare taal uit de lijst kiest zal automatisch 

naar het Engels overgeschakeld worden. 

2.2.  ZWEMBAD SENSORGEGEVENS 

De zwembadtemperatuur wordt continu gemeten Om een stabiele uitlezing te verkrijgen wordt het 

gemiddelde van de meetwaarden over een bepaalde periode genomen. Dit wil zeggen dat het een 

aantal minuten kan duren alvorens de juiste waarde weergegeven wordt. Het real time karakter van 

de meting hangt af van de plaatsing van de temperatuursensor (zie “Plaatsing temperatuur sensor”). 

2.2.1. WEERGAVE OP HET LCD SCHERM 

De huidige zwembad temperatuur alsook de buitentemperatuur1, de pH2 en het ORP3 niveau wordt 

continu op het hoofdscherm van de PoolCommander eenheid weergegeven. 

 

                                                           

1 Vereist een geïnstalleerde buitenluchtsensor 
2 Vereist een geïnstalleerde en gekalibreerde pH sensor 
3 Vereist een geïnstalleerde ORP sensor  
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2.2.2. WEERGAVE OP DE SMART MOBILE APP 

 

 

In deze tegel op het SMART dashboard worden de 

belangrijkste  waarden op een grafische manier 

weergegeven.  

Indien de zwembadtemperatuurindicatie grijs in plaats van 

lichtgroen is, is dit een indicatie dat de weergegeven 

temperatuur niet actueel is. Dit zal met name zo zijn wanneer 

de temperatuursensor niet rechtstreeks in het bad geplaatst 

is en de filterinstallatie een tijd niet gedraaid heeft. De 

weergegeven waarde is dan de laatste correct gemeten 

waarde. (zie ook hieronder i.v.m. plaatsing van de sensor) 

 

2.2.3. PLAATSING TEMPERATUUR SENSOR 

Er zijn 2 mogelijkheden om de temperatuur sensor te plaatsen: 

 In het leidingensysteem, meestal dichtbij de PoolCommander. [STANDAARD] 

De zwembad temperatuurmeting gebeurt enkel als de filterpomp draait. Dit om te vermijden 

dat er een foutieve waarde weergegeven wordt aangezien de temperatuur in het 

leidingensysteem sterk kan afwijken van de werkelijke zwembadtemperatuur wanneer er 

geen circulatie in het systeem is. 

De weergegeven temperatuur is de laatst gemeten temperatuur wanneer er circulatie was. 

Dit wil ook zeggen dat bij opstart van de installatie, er een 0°C waarde weergegeven wordt 

totdat de filterinstallatie minstens een paar minuten gedraaid heeft. 

 Rechtstreeks in het zwembad.  

Dit is de meest nauwkeurige manier om de zwembadtemperatuur te meten maar vereist een 

langere bekabeling tot in het zwembad. De lengte van de aansluitkabel kan tot 50m 

bedragen zonder significante invloed te hebben op de gemeten waarde. Aaneenzet punten 

van de sensor naar een verlengkabel moeten waterdicht uitgevoerd worden ! 

De meting is altijd correct en hangt niet af van circulatie in het systeem. 

2.2.4. CONFIGURATIE 

Naast de fysieke plaatsing van de temperatuursensor moet in het Configuratiemenu deze plaatsing 

kenbaar gemaakt worden. Dit zal normaalgezien door de installatie technieker gedaan worden 

waarna dit voor normaal gebruik niet meer moet veranderen. Enkel wanneer voor een bepaalde 

reden de fabrieksinstellingen terug gezet zijn moet dit ook opnieuw correct ingesteld worden. 

PROCEDURE 

Ga naar het Configuratiemenu (zie hoger) 

Selecteer de optie “WSensor” 
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Maak de correcte keuze, in overeenstemming met de fysieke plaatsing van de sensor 

 

2.2.1. CORRECTIE CONFIGURATIE VAN DE AANGESLOTEN TOESTELLEN 

Afhankelijk van de bij Uw PoolCommander aangesloten externe toestellen moeten er een aantal 

configuratie instellingen gebeuren. Deze worden door Uw zwembadspecialist gedaan en moeten 

later niet meer aangepast worden. Voor een beschrijving van de beschikbare instellingen, refereer 

naar 2.2.1 - Configuratie op blz. 9 

 

2.3. INSTELLEN VAN FUNCTIEKLOKKEN 

Voor verschillende functies van de PoolCommander zijn de ingebouwde klokken een essentieel 

onderdeel dat nodig is om een correcte werking te garanderen.  

Klokken worden gecombineerd in een klokprogramma dat toelaat om: 

 2 onafhankelijke aan/uit momenten per dag te definiëren 

 Een onderscheid te maken tussen werking in het weekend versus werking tijdens de week 

Alle klokken kunnen op zichzelf en individueel  in- of uitgeschakeld worden. Bij inschakeling zal de 

betreffende functie volautomatisch zijn rol vervullen. 

De verschillende klokken beschikbaar in de PoolCommander zijn: 

 Filtratieklok 

 Verlichtingsklok 

 Verwarmingsklok 

 AUX2/AUX3 klok 

Aangezien het instellen van de verschillende klokken niet frequent moet gebeuren kan dit enkel via 

de PoolCommander Connect PC applicatie gedaan worden. Volg de volgende procedure om deze 

klokken op een gebruiksvriendelijke manier in te stellen. 

Stap 1 : verbind de (laptop) PC met de PoolCommander via een USB kabel 

Stap 2 : start de PC Connect applicatie op 

Stap 3: ga naar het klokprogramma instelscherm door de knop : aan te klikken. 

Step4: selecteer één na één de verschillende klokken en stel ze in naar Uw inzicht. 
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Bij de eerste opstart van het zwembad zal Uw zwembadspecialist bij U deze instellingen normaal 

gezien een eerste keer uitvoeren. 

2.3.1. FILTRATIE PROGRAMMA 

Dit programma wordt gebruikt om in te stellen op welke momenten de filtratiepomp zal draaien. Bij 

beschikbaar zijn van de variabele filtratiesnelheid optie zal tijdens deze periodes de pomp op lage 

snelheid draaien, tenzij een andere functie gebiedt dat een hogere snelheid aangehouden moet 

worden. 

 

Afbeelding 11 : Instellen van het filtratieprogramma 

 
 

Afbeelding 11 : Instellen van het filtratieprogramma 

1 Schakel de filtratiefunctie aan of uit 
2 Schakel de filtratiepomp automatisch aan als de zonnecollector functie aangeeft dat het 

water opgewarmd kan worden1 
3 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma 
4 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma 
5 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma 
6 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma 
7 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van de verplichte filtratieperiode 
8 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van de verplichte filtratieperiode 
9 Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster 
10 Negeer de aangebrachte wijziginen en sluit het instellingsvenster 

Naast de reguliere schakelmomenten heeft de filtratiefunctie een speciaal extra schakelpaar. 

‘Filtration Obliged’. Dit is bedoeld om er zeker van te zijn dat de filtratiepomp altijd zal draaien 

tijdens de ingestelde periode. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij gebruik van een zwembadafdekking 

                                                           

1 Enkel beschikbaar indien er een zonnecollector geinstalleerd is 
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met zonnelamellen. Indien er tijdens de warmst periode van de dag (typisch tussen 11u en 14u) geen 

waterstroming onder de afdekking is, kan dit de lamellen significant beschadigen. Tijdens deze 

ingestelde periode zal de filtratiepomp aan een hogere snelheid draaien1 dan bij de reguliere 

filtratietijden, dit om voldoende waterstroming te creeren. 

2.3.2. VERLICHTINGS PROGRAMMA 

Dit programma wordt gebruikt om in te stellen wanneer de zwembadverlichting aan of uitgeschakeld 

moet worden.  Zie verder in het specifieke hoofdstuk over de zwembadverlichting betreffende 

informatie over de gevallen waarbij deze klok instelling genegeerd wordt. 

 

Afbeelding 12 : Instelling van verlichtings programma 

 
 

Afbeelding 12 : Instelling van verlichtings programma 

1 Schakel de verlichtingsfunctie aan of uit 
2 Instelling van de koppeling tussen de toestand van rolluik afdekking en de verlichting 
3 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma 
4 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma 
5 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma 
6 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma 
7 Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster 
8 Negeer de aangebrachte wijziginen en sluit het instellingsvenster 
9 Al dan niet uitschakelen van de verlichting zodra het licht is 

 

2.3.3. VERWARMINGS  PROGRAMMA 

                                                           

1 Bij geïnstalleerde variabele snelheid regeling voor de filtratiepomp 
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Dit programma wordt gebruikt om in te stellen wanneer de zwembadverwarming mag ingeschakeld 

worden. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om optimaal gebruik te maken van een dag- en nacht 

tarief (in het geval van warmtepomp of elektrische verwarming), of kan net gebruikt worden om te 

vermijden dat er ’s nachts met een warmtepomp verwarmd wordt, hetgeen voor geluidsoverlast zou 

kunnen zorgen. 

 

Afbeelding 13 : Verwarmingsprogramma instelling 

 
 

Afbeelding 13 : Verwarmingsprogramma instelling 

1 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma 
2 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma 
3 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma 
4 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma 
5 Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster 
6 Negeer de aangebrachte wijziginen en sluit het instellingsvenster 

 

2.3.4. KLOKPROGRAMMA VAN DE AUX2/AUX3 FUNCTIE 

Alle beschikbare extra relais kunnen beschikken over een eigen klokprogramma. Naast dit 

programma beschikken deze uitgangen ook over een intelligente koppeling met andere functies van 

de Pool Commander, zoals de rolluikbediening. Deze koppeling wordt in het hoofdstuk over de AUX 

functie verder uitgediept. 
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Afbeelding 14 : AUX programma instelling 

 

 
 

Afbeelding 14 : AUX programma instelling 

1 Schakel de AUX functie aan of uit 
2 Keuze tussen Timer modus en Conditionele modus1 
3 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekprogramma 
4 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekprogramma 
5 Aan – en uitschakelmoment voor het eerste schakelpaar van het weekend programma 
6 Aan – en uitschakelmoment voor het tweede schakelpaar van het weekend programma 
7 Sla de aanpassingen op en sluit het instellingsvenster 
8 Negeer de aangebrachte wijzigingen en sluit het instellingsvenster 
9 Instelling van de koppeling tussen de toestand van rolluik afdekking en de verlichting 

 

 

                                                           

1 Zie hoofdstuk over de AUX functie voor meer details 


